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KOMUNIKAT SKIEROWANY DO KONSUMENTOW WODY
WODOCIAGU ZAOPATRUJACEGO SZKOLE, PODSTAWOWA
W BRZEZANCE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyzowie informuje odbiorcéw wody z wodociagu
zaopatrujacego Szkole Podstawowa w Brzezance, ze woda z sieci wodociagowej pobrana w punkcie
poboru: kran w kuchni — zaw6r nad zlewem, nie nadaje si¢ do spozycia przez ludzi, w tym: picia,
utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania positkéw i napojow, mycia naczyn kuchennych
1 sztu¢cow.

W pobranej w ramach nadzoru sanitarnego probce wody dnia 06.03.2024 r. w punkcie poboru:
kran w kuchni — zawér nad zlewem w Szkole Podstawowej w Brzezance, 38-100 Strzyzéw, Brzezanka 50
stwierdzono zanieczyszczenie wskaznika mikrobiologicznego, liczby bakterii grupy coli > 20 jtk/100ml.

Wyniki badan zostaly zawarte w sprawozdaniu z badan z dnia 08.03.2024r,
nr powiadomienia o przekroczeniu 23094749 (data wptywu do sekretariatu PSSE Strzyzow 11.03.2024).
Badanie zostalo przeprowadzone przez SGS Polska Sp. z o.0. Laboratorium Srodowiskowe, 43-200
Pszczyna, ul. Cieszynska 52A.

W zwiazku z powyzszym informuje si¢ odbiorcéw wody, aby do czasu uzyskania pozytywnego
wyniku badania wody i ogloszenia komunikatu potwierdzajacego przydatno§¢ wody do spozycia osoby
z ostabiona odpornoécia, rodzice/ opiekunowie matych dzieci korzystajac z wody wodociggowej zachowali
szczegolna ostroznoéé. W przypadku wystapienia jakichkolwiek objaw6w nalezy niezwlocznie zglosic¢ sig
do swojego lekarza rodzinnego.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyzowie na biezaco prowadzi monitoring jakosci
wody i 0 zmianie sytuacji powiadomi odrgbnym komunikatem.




